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Котельная

№1

Ø150

118,0 м

№2

Ø50

84,0 м

№3

Ø50

30,0 м

№2

№1

№9

Ø100

28,0 м

№1

№4

Ø90

196,0 м

№4

№6

Ø40

64,0 м

№7

Ø50

8,0 м

№8

Ø50

8,0 м

№5

Ø75

250,0 м

№5

№10

Ø50

26,0 м
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Поз Наименование

1 Жилое здание д.22

2 Жилое здание д.23

3 Жилое здание д.24

4 Жилое здание д.6

5 Жилое здание д.4

6 Администрация

7 Жилое здание д.1

8 Магазин
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Изм. № докум Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Т. контр

Лист

Утв

Н. контр ООО"БцХ-Энерго"

Схема прокладки теплопроводов

Наружные сети теплоснабжения

1 1
Дановская

Феоктистов

- Общественное здание

Условные обозначения

- Теплопровод

- Обозначение начала и конца участка сети

пос. Успенское, Ржевский район

Схема прокладки теплопроводов

Экспликация зданий

- Жилое здание


